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Die Auswertung der Anwohnereingaben erfolgte an Hand der zum Zeitpunkt der Wahrnehmung 

vorherrschenden Windrichtung und Windgeschwindigkeit. 

Die Pfeile in den Kartendarstellungen kennzeichnen jeweils die Windrichtung (aus dem OMAP 

System, Station über Yr.no) und Windgeschwindigkeit, aus der die Geruchsimmission entsprechend 

plausibel ist.  

Die Winddaten wurden entsprechend des Auftrages über die frei verfügbaren Wetterdaten des 

Dienstes Yr eingebunden und im System dargestellt. Yr ist der gemeinsame Online-Wetterdienst des 

Norwegian Meteorological Institute (met.no) und der Norwegian Broadcasting Corporation (NRK). Die 

Wettervorhersagedaten werden vom norwegischen Meteorologischen Institut und NRK geliefert.  

Yr bzw. met.no verwendet Rohdaten von Messgeräten, visuelle Beobachtungen und 

qualitätsgesicherte Daten von Messgeräten. Die Messdatenqualität wird mit KVALOBS und ähnlichen 

Systemen sichergestellt. Die Wettervorhersagen werden dann in Wetter- und 

Ozeanvorhersagemodellen mit geowissenschaftlichen Nachbearbeitungswerten aus den Modellen 

einschließlich der AROME-Wettervorhersagemodelle berechnet. (Quelle Yr.no) 

Auf diese Weise stellt Yr.no re-analysierte Daten für bestimmte Standorte zur Verfügung. In diesem 

Projekt haben wir die Wetterdaten für Kelsterbach über Yr.no. eingebunden. Die Windrichtungs- und 

Windgeschwindigkeitsdaten, die Yr.no für den gewählten Standort bereitstellt, werden durch 

Odourmap stündlich überprüft und mit neuen Daten aktualisiert. Die jeweils aktuellsten 

(kurzfristigsten) Prognosewerte werden in der Odourmap-Datenbasis gespeichert und sind so 

langfristig verfügbar. 

Es ist zu beachten, dass sich die Winddaten aus der Erfassung über eine oder mehrere 

Referenzstationen und damit auch die daraus gewonnenen Prognosedaten üblicherweise auf eine 

Messhöhe von 10 Metern über Grund beziehen. Der Wind, der in Bodennähe gemessen oder 

wahrgenommen wird, kann sowohl durch die generelle lokale Struktur als auch durch bestimmte 

Straßenzüge in einem bestimmten Maß von den Winddaten in 10 Meter Höhe abweichen. Gleichwohl 

werden zur Auswertung die in der Odourmap Datenbank gespeicherten Winddaten verwendet. 

Hierbei wurden die durch die Wetterstation im Odourmap System angegebenen Windrichtungen so in 

die Karten mit den jeweiligen Wahrnehmungen eingetragen, dass sie entgegen der Richtung des 

strömenden Windes von den Wahrnehmungen ausgehend liefen. Entsprechend zeigen die Pfeile in 

Richtung des kommenden Windes und damit in Richtung der potentiellen Quelle der 

Geruchswahrnehmung. Bei Schwachwindlagen mit Windgeschwindigkeiten bis zu einem Meter pro 

Sekunde ist festzuhalten, dass sich keine eindeutige Fahne ausbildet und damit die Gerüche auch 

unabhängig von der angegebenen Windrichtung ausbreiten können. 

Es wurde nur ein Pfeil verwendet, tatsächlich ist auf Grund der Ausbreitung und der leicht 

schwankenden Windrichtungen ein Sektor von ± 60° der wahrscheinliche Bereich, in dem sich eine 

mögliche Quelle befindet. Die Länge der Pfeile ist unabhängig von der Windgeschwindigkeit, die 

Quelle muss nicht innerhalb der Länge des Pfeiles liegen. 

Die Farben der Pfeile kennzeichnen den jeweiligen Geruchscharakter. Die Länge und Breite nimmt zur 

leichteren Erkennbarkeit mit zunehmender Windgeschwindigkeit (nicht-proportional) zu. Dies lässt 

keinen Rückschluss auf den Belästigungsgrad der Geruchswahrnehmung zu. Der Grad der 

Geruchsbelästigung der Anwohner wird in den folgenden Abbildungen nicht erfasst. 
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Die Bewertung der Plausibilität der einzelnen Eingabe erfolgte entsprechend der folgenden Schemas: 

Quelle Bedingungen  
SEF Windgeschwindigkeit > 1 m/s 

und Gelände SEF innerhalb des Windsektors  60° 
und keine weiteren möglichen Quellen zwischen der Wahrnehmung 
und der Anlage SEF 

Mgl SEF  
(möglicherweise SEF – aber 
auch andere Quellen kommen 
in Betracht) 

Windgeschwindigkeit > 1 m/s 

und Gelände SEF innerhalb des Windsektors  60° 
und weitere mögliche Quellen zwischen der Wahrnehmung und der 
Anlage SEF 

Mgl SEF  
(möglicherweise SEF – aber 
auch andere Quellen kommen 
in Betracht) 

Windgeschwindigkeit < 1 m/s 
 
Jede Quelle ist unabhängig von der Windgeschwindigkeit SEF. 

Andere Windgeschwindigkeit > 1 m/s 

und Gelände SEF außerhalb des Windsektors  60° 
 

Legende: 

 
Abbildung 1:Plausibilitätsübersicht 

  

Die Zulaufmengen (Zufluss) beziehen sich auf die Abwassermengen aus der Stadt Kelsterbach in m³ 

pro Tag, die der ARA Sindlingen zufließen, ohne Betrachtung des Zulaufes aus dem Flughafens 

Frankfurt. 

  

2 

Rote sowie auch rot/blaue Punkte mit 

Pfeil 

Mitteilungen OMAP mit 

Geruchswahrnehmung 

Kennzeichnung (Nummerierung) der 

Geruchswahrnehmung an diesem Tag 

Gelber Sektor mit Mittelachse 

Beispielhafte Darstellung des Bereiches, in 

dem eine mögliche Quelle liegen kann, 

wenn keine Schwachwindlage 

(Windgeschwindigkeit > 1 m/s) vorliegt. 
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Zuordnung der Farben der Pfeile zu den Geruchscharakteren 

 

Fäkal 

Probe 3-4 

Toilette:         

Säuerlich:      

Faule Eier:  
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Abbildung 2: Geruchseingaben vom 03.01.2019  

Lfd. Nr. Nr. Datum Uhrzeit Geruchs-
charakter 

Windgeschwin- 
digkeit in m/s 

Wind-
richtung 

Quelle Zufluss 
m³/Tag 

1  1 03.01.2019 00:00 fäkal 2,7 NW Mglw. 

SEF 

2824 

 

 
Abbildung 3: Geruchseingaben vom 06.01.2019 

Lfd. Nr. Nr. Datum Uhrzeit Geruchs-
charakter 

Windgeschwin- 
digkeit in m/s 

Wind-
richtung 

Quelle Zufluss 
m³/Tag 

2  2 06.01.2019 12:03 säuerlich 5,5 NW Mglw. 

SEF 

2921 

3  1 06.01.2019 16:36 Faule Eier 5,2 NW SEF 2921 

 

1 

2 

1 
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Abbildung 4: Geruchswahrnehmungen vom 07.01.2019 
Lfd. Nr. Nr. Datum Uhrzeit Geruchs-

charakter 
Windgeschwin- 
digkeit in m/s 

Wind-
richtung 

Quelle Zufluss 
m³/Tag 

4  1 07.01.2019 15:30 Faule Eier 3,2 WSW SEF 3064 

5  2 07.01.2019 17:57 Faule Eier 3 SW SEF 3064 

 

 

Abbildung 5: Geruchswahrnehmungen vom 08.01.2019 
Lfd. Nr. Nr. Datum Uhrzeit Geruchs-

charakter 
Windgeschwin- 
digkeit in m/s 

Wind-
richtung 

Quelle Zufluss 
m³/Tag 

6  1 08.01.2019 07:30 Faule Eier 5,1 WNW SEF 7941 

7  1 08.01.2019 09:30 Faule Eier 4,7 W SEF 7941 

8  2 08.01.2019 17:23 Fäkal 7 WNW Mglw. 

SEF 

7941 

 

1 
2 

1 

2 



Anhang 1 zu Bericht P20-038-Ortelium/2020 
Auswertung der Anwohnereingaben, Rev. 00, Stand 04.11.2020 Seite 6 von 50 

Olfasense GmbH, Fraunhofer Str. 13, 24118 Kiel 

 

Abbildung 6: Geruchswahrnehmungen vom 09.01.2019 
Lfd. Nr. Nr. Datum Uhrzeit Geruchs-

charakter 
Windgeschwin- 
digkeit in m/s 

Wind-
richtung 

Quelle Zufluss 
m³/Tag 

9  1 09.01.2019 08:23 Säuerlich 5,2 NW Mglw. 

SEF 

5083 

 

 

Abbildung 7: Geruchswahrnehmungen vom 18.01.2019 
Lfd. Nr. Nr. Datum Uhrzeit Geruchs-

charakter 
Windgeschwin- 
digkeit in m/s 

Wind-
richtung 

Quelle Zufluss 
m³/Tag 

10  1 18.01.2019 08:13 Säuerlich WNW 1,8 Mglw. 

SEF 

4091 

 

 

1 

1 
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Abbildung 8: Geruchswahrnehmungen vom 21.01.2019 
Lfd. Nr. Nr. Datum Uhrzeit Geruchs-

charakter 
Windgeschwin- 
digkeit in m/s 

Wind-
richtung 

Quelle Zufluss 
m³/Tag 

11  1 21.01.2019 07:45 Säuerlich 2,3 NO Andere 2902 

 

 

Abbildung 9: Geruchswahrnehmungen vom 27.01.2019 
Lfd. Nr. Nr. Datum Uhrzeit Geruchs-

charakter 
Windgeschwin- 
digkeit in m/s 

Wind-
richtung 

Quelle Zufluss 
m³/Tag 

12  1 27.01.2019 20:42 Fäkal 5,1 SSW Mglw. 

SEF 

5765 

 

1 

1 
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Abbildung 10: Geruchswahrnehmungen vom 28.01.2019 
Lfd. Nr. Nr. Datum Uhrzeit Geruchs-

charakter 
Windgeschwin- 
digkeit in m/s 

Wind-
richtung 

Quelle Zufluss 
m³/Tag 

13  1 28.01.2019 14:40 Faule Eier 6,2 WSW Mglw. 

SEF 

6864 

14  1 28.01.2019 15:40 Faule Eier 6,1 WSW Mglw. 

SEF 

6864 

15  2 28.01.2019 17:45 Faule Eier 5,9 W Mglw. 

SEF 

6864 

16  3 28.01.2019 19:44 Fäkal 6,2 WNW SEF 6864 

17  4 28.01.2019 20:00 Fäkal 5,6 WNW SEF 6864 

 

  

1 

2 

3 
4 
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Abbildung 11: Geruchswahrnehmungen vom 02.02.2019 
Lfd. Nr. Nr. Datum Uhrzeit Geruchs-

charakter 
Windgeschwin- 
digkeit in m/s 

Wind-
richtung 

Quelle Zufluss 
m³/Tag 

18  1 02.02.2019 08:50 Fäkal 0,9 NNO Mglw. 

SEF 

5135 

19  2 02.02.2019 09:00 Fäkal 0,2 NW Mglw. 

SEF 

5135 

20  1 02.02.2019 23:50 Fäkal 2,9 NNW SEF 5135 

 3 02.02.2019 22:24 Chemische Gerüche Nicht betrachtet 

 

 

Abbildung 12: Geruchswahrnehmungen vom 03.02.2019 
Lfd. Nr. Nr. Datum Uhrzeit Geruchs-

charakter 
Windgeschwin- 
digkeit in m/s 

Wind-
richtung 

Quelle Zufluss 
m³/Tag 

21  1 03.02.2019 09:00 Fäkal 3,8 NNW Mglw. 

SEF 

2900 

22  2 03.02.2019 13:20 Fäkal 5,1 NNW Mglw. 

SEF 

2900 

 

3 

2 

1 

2 

1 
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Abbildung 13: Geruchswahrnehmungen vom 04.02.2019 
Lfd. Nr. Nr. Datum Uhrzeit Geruchs-

charakter 
Windgeschwin- 
digkeit in m/s 

Wind-
richtung 

Quelle Zufluss 
m³/Tag 

23  1 04.02.2019 08:17 Fäkal 1,9 SSW Andere 2912 

 

 

Abbildung 14: Geruchswahrnehmungen vom 05.02.2019 
Lfd. Nr. Nr. Datum Uhrzeit Geruchs-

charakter 
Windgeschwin- 
digkeit in m/s 

Wind-
richtung 

Quelle Zufluss 
m³/Tag 

24  1 05.02.2019 22:09 Fäkal 2 SSW Andere 2928 

1 

1 
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